
제918차 기술용역 타당성 심사결과

▢ 안 건 명 : 정로  1개소 정 안전 단 역

▢ 심 사 일 :  2013. 9. 26

▢ 사업개

   -  역 비 : 60 만

   - 역 간 : 착수일로  80일

   - 사업규모 : 정 안전 단 L=1,013m

▢ 심사결과 : 적 정(조건 )

심사항목 심 사 내 용

1. 역의 필 성

 [자체시행 47개 공종 상여 }  

    상  √미 상

 ○ 20년 이상 노후된 하수암거에 한 정 안전 단을 시행하여 하수암거의 체

계적인 유 리  안전사고 을 위한 역시행 필 .

 알림 : 주  공종이 자체시행 상 역인 경  칙적으로 주 서 자체추

2. 역비 산정의 적정성

  - 개략공사비 산정의 적정성

  - 소  술인력 산정의 적정성

 [ 역비(전체)조정: 60,000천 → 56,155천

                 (감3,845천 , 역비 비 –6.4%)]

   

 ○ 선택과업비 조정 

    - 조해석비 제   : 정 안전 단 본과업 포함

 

3. 과업의 내 , 위의

  적정성 등 타 검 의견

○ 본 역의 가조정이 필 한 경  적정 가를 적 하고 역수행 과정에서 

역비 행  정산 리 등에 철저를 할 것

4. 리스크 리항목 적정성

  - 역 연ㆍ 단 인의 리 책 적정성

  - 역비 가 인의 리 책 적정성

 -


