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1 본사 - 정보보안처 -
본사3층
IT작업실

본사3층
테라스

본사3층
IT작업실

-
본사3층

보안관제실
본사3층
테라스

1 7,200  -   2,080  - LG LP-257CS  ○  ○  ○  ○ □ 사무실내 칸막이 설치로 냉방기 위치 이설 필요

2 본사 - 정보보안처 -
본사2층

정보보안처
-

본사2층
정보보안처

-
본사3층

보안관제실
- 1 -  16,800  -  16,800  nawooel  NE-400NS  ○  ○  ○ ○

 전력(W)  실내기형식현재 설치장소  전원점

2018년 에어컨 및 냉난방기 이설대상 조사

연번 분야 호선 부서
이전 설치장소

수량
(대)

 제조사
사용전압(V)

 모델명 비고
 기기형식 용량(W)


