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2019년 가락시장 열원설비 운영 계획



2019년 가락시장 열원(냉난방)설비 운영 계획

Ⅰ  개요

 열원 설비 주요 현황

○ 냉방 설비(도매권역, 가락몰)

동구분 장비구분 장비 용량 수량 사용처

청과동 터보냉동기 181RT(’08.7월설치) 2대 청과물동 2,3층 사무실 냉방용

수산동 터보냉동기 200RT(’85.6월설치) 1대 수산물동 2,3층 사무실 냉방용

판매동
업무동

흡수식냉온수기 400RT 4대 가락몰 냉방 공급용

터보냉동기 630RT 2대 가락몰 냉방 공급용

○ 난방 설비(도매권역, 가락몰)

동구분 장비구분 장비 용량(종류) 수량 사용처

관리동 보일러 5ton/h(노통연관) 2대 청과·수산물동 1,2,3층 사무실 난방용

채소동 보일러 300,000kcal 2대 채소1동 사무실 난방용

판매동

업무동

흡수식냉온수기 400RT 4대 가락몰 난방 공급용

보일러 2ton(관류형) 1대
가락몰(판매동/업무동) 온수 공급용

보일러 3ton(관류형) 1대

○ 냉·난방 공통 설비

동구분 장비구분 장비 용량 수량 사용처

청과동
순환 펌프 7.5~15kW 22대 FCU 냉·온수 순환

FCU 3,480~6,770kcal/h 349대 청과물동 2,3층 사무실 별 열원 배출

수산동
순환 펌프 10~20HP 11대 FCU 냉·온수 순환

FCU 3,420~6,880kcal/h 182대 수산물동 2,3층 사무실 별 열원 배출

판매동

업무동

순환 펌프 7.5~55kW 35대 FCU 및 공조기 냉·온수 순환

FCU 3,960W 640개 업무동 사무실 열원 배출

공기조화기 55,000㎡/h 58대 판매동, 업무동 열원 배출

가락몰 지열히트펌프 167kW 24대 가락몰1~3관, 판매동3층, 업무동14~17층

상품별 특성, 사용자 요구 시간, 입주율 등 도매시장 특성에 맞는 냉·난방

설비의 운영과 각 설비별 특성, 내구 연한 등을 고려한 열원설비 운영계획의

수립으로 효율적인 설비 관리와 더불어 냉·난방 사용자들 편의 도모



 냉·난방 공급 및 설비 운영 관련 규정

○ 에너지이용합리화법 : 냉난방 온도 관리 대상 건축물, 온도기준

○ 서울특별시에너지조례 : 냉난방온도관리대상건축물, 온도기준, 적용시기

○ 공공기관 에너지합리화 추진에 관한 규정 : 공공기관실내온도기준

관련법 및 규정 세부 내용 

v 에너지이용합리화법 및 동법 시행규칙: 제36조의2(법), 제31조의2(규칙)
*가락시장은 냉난방온도를 제한하는 에너지사용량이 기준량 이상인 건물

*냉난방온도를 제한온도에 적합하게 유지여부를 점검하거나 실태 파악 대상

*냉난방온도의 제한온도 기준 : 냉방 26℃이상, 난방 20℃이하

v 서울특별시 에너지조례 제19조(온도관리기준)
*대상 건축물에서의 냉난방온도 관리기준(이하 “온도관리기준”이라 한다)과

적용시기는 다음 각 호와 같다. ※가락시장은 동조례 제18조의 대상건축물

1. 하절기(6월~9월) : 냉방온도 26℃ 이상
2. 동절기(11월~3월) : 난방온도 20℃ 이하

v 공공기관 에너지합리화 추진에 관한 규정: 제14조1항(적정온도 준수등)
*공공기관은 난방설비 가동 시 18℃이하 냉방설비 가동 시 28℃이상으로 유지

*냉난방설비의60%이상을비전기식으로사용할경우(공사: 68.97%) 기준온도 ±2℃적용

-업무동 공사 사용층(14~17층)은 냉방 26℃이상, 난방 20℃이하 온도기준 적용

○ 시설물 계약 시 제공하는 가락몰 입주자 안내서 ‘냉·난방 안내’

- 냉방공급 시기(7월 초~8월 말), 공급온도(26℃이상)

- 난방공급 시기(11월 중순~3월 말), 공급온도(20℃이상)

○ 냉난방 설비 운영 관련 법적 점검 사항(대상기기: 총 13대)

- 터보냉동기(5대) : 냉동제조시설 정기 및 자율 검사 시행(1회/년)

- 보 일 러(4대) : 보일러 개방 및 계속 사용 검사(각 1회/년)

- 열교환기(4대) : 작동 사용 검사(1회/년)

- 흡수식냉온수기 및 터보냉동기(9대) : 내부 세관 작업(1회/2년)

☞ 냉난방 공급 시기(공통) : 냉방은 6~9월, 난방은 11월~3월

☞ 입주자 온도 설정 기준 : 냉방은 25℃이상, 난방은 21℃이하

☞ 업무동(14~17층) 온도 설정 기준 : 냉방은 26℃이상, 난방은 20℃이하



 ’18년도 열원설비 운영 관련 주요 시행 사항

○ 가락시장 난방 공급 중단 : ’18.03.26.

○ 냉방관련 설비 보수 및 시운전 : ’18.04.01.~05.25.

- 냉방설비별 세관, 순환펌프 소모성 부품 교체, 관련설비 냉방 전환

○ 냉방공급시간 수요 조사 : ’18.05.16.~05.30.

- 조사 대상 : 냉방공급 시설(가락몰, 업무동, 청과물동, 수산물동)

○ 수산동 냉동기 운영방법 개선을 위한 조사 : ’18.06.11.~06.13.

- 조사 목적 : 냉동기 노후에 따른 장비 운영 계획 수립을 위한 현황 조사

- 조사 대상 및 방법 : 수산물동 2~3층 사무실, 사무실 방문 조사

○ 난방설비 점검·보수 및 시운전 : ’18.11.07.~11.23.

- 점포별 방열기 작동 점검 및 보수, 증기배관 보수, 관련설비 난방 전환

○ 도매권 및 가락몰 난방 공급 : ’18.12.01.~현재(‘19년)

Ⅱ 전년도 주요 추진 사업

 수산동 냉동기 운영방법 개선을 위한 현황 조사 시행

￭ 냉동기 노후화(‘85년 産)로 인한 잦은 고장 발생 및 관련 부품 단종

￭ 수산동 2,3층 사무실 공실률(33.8%) 증가에 따른 중앙 냉방의 비효율성 발생

￭ 사무실별 이용 시간의 다양화(주간,야간)로 입주자 냉방 요구 사항 반영 어려움

○ 수산동 터보냉동기 현황 : 설비 노후(34년 사용)

- 잦은 고장으로 ‘18년도 하절기 미가동일 20여일 발생

- 냉동기 부품 수급의 어려움으로 보수 비용 증가(‘18년, 21백만원)

○ 조사 개요 : 하절기 2,3층 사무실 방문을 통한 냉방 현황 조사

- 조사 일시 : 2018.06.11.~06.13.(기간 내 10:00~16:00)

- 조사 내용 : 입주 상황, 개별 냉방기 설치, 이용 시간 등

○ 조사 결과 : 주간 사용률 48.35%, 개별냉방기 보급률 90.38%

- 사무실별 입주 현황(주간: 9시~18시, 야간: 22시~익일06시)



구 분 면적(㎡) 비율 사무실 개수(개)

주간 사용(A) 1,714.50 48.35% 47
야간 사용 292.13 8.24% 10
공 실 1,164.90 32.85% 31
공사사용분(B) 344.81 9.72% 4
해 지(C) 29.43 0.83% 1
합 계 3,545.77 100.00% 93

- 개별 냉방기 보급률(난방공급시간 대상= A+B+C = 52개)

구 분
설치(90.38%)

미설치
입주자 공사

개 수 43개 4개 5개

비 율 82.69% 7.69% 9.62%

○ ‘19년도 냉방운영 반영 사항 : 중앙냉방식 → 개별냉방식

- 공실률 증가(32.85%)와 주간 사용률(48.35%)저조에 따른 중앙냉방의 비효율

- 개별 냉방기 보급률 증가(90.38%)로 개별 냉방 운영 가능

 냉·난방 설비 점검 및 개선 공사 시행

￭ 가락몰 냉·난방용 냉·온수 순환펌프 개선 공사(26set)

￭ 도매권역(청과·수산동)난방용 증기 공급관 보수 공사(부속교체 등)

￭ 가락몰, 도매권역 점포 및 사무실 방열기 전수 점검 시행(1,171개소)

○ 가락몰 냉·난방용 냉·온수 순환펌프 개선 공사(’18.5월,10월)

- 펌프 모터와 임펠라 연결축이 일체형이라 메카니컬씰 교체가 어려움

- 누수되는 메카니컬씰을 바로 교체하지 않으면 편심으로 연결 축이 소손됨

[개선전]  모터용 축과 커플링 일체형 [개선후]  커플링 좌우 분리형

- 가락몰 순환펌프 26개 축 개선 후 누수되는 메카니컬씰 교체 완료



○ 도매권역(청과·수산동)난방용 증기 공급관 보수 공사(’18.10월)

- 공동구 내 누증되는 증기 배관 철거 및 신설공사(D25~150mm, 22m)

- 공동구 배관보온재 철거 및 신규 설치(D32~150mm, 18m)

- 증기관 관련 부속 교체(증기트랩, 스트레이너, 플렉시블 조인트, 게이트밸브)

○ 가락몰,도매권역 점포 및 사무실 방열기 전수 점검 시행(’18.10월)

- 점검 목적 : 방열기 온수 순환 상태 점검 및 미순환 기기 정상화

- 점검 대상 : 청과동(349개소), 수산동(182개소), 업무동(640개소)

Ⅲ 열원 설비 운영 계획

 관련 법령을 반영한 공급 기준 설정(냉난방 공급시기, 공급온도)

○ 공급 시기 : 냉방(6월~9월), 난방(11월~3월)

- 냉난방공급 전(5월,10월) 시험가동 시행 : 온도 유지 등 작동 상태 점검

- 기후 변화에 따라 공급 시기 변동 가능(이상 고온·저온 발생 시 공급)

○ 공급 온도 : 냉방(외부 22℃이상), 난방(외부 5℃이하)

- 실내 설정 온도(공사) : 냉방(26~28℃), 난방(18~20℃)

- 실내 설정 온도(입주자) : 냉방(25~26℃), 난방(20~21℃)

- 외기온도 기준 : 기상청 송파구 온도, 공사 백엽상 측정 온도 등

※ 실내 현황 및 입주자 요구 사항에 따라 공급 시기와 온도 일부 조정 가능

 사용자 요구 사항을 반영한 공급 시간 설정

○ 가락시장 냉난방 특성 : 다양화로 특성별 시간 적용 필요

￭ 가락시장은 여러 가지 특성이 혼재되어 다양한 사용자 요구가 발생함

- 도매권역의 냉난방공급 지역은 사무실(중도매인, 일반)로 단순하나

- 가락몰은 판매장, 직판시장, 식당, 회센터, 사무실 등으로 혼재 되어 있음

- 각각의 점포 운영시간이 상이하고, 과도한 냉방은 제품의 품질에 영향을 줌

○ 요구 사항 반영 기준 : 관리비 민원방지를 위해 다수의견 반영

- 점포 개별 냉방가동시간 요청은 반영되지 않음(※조합의견 반영)

- 설비 고장 대비를 위해 24시간 가동 요청은 반영하지 않음



○ 냉난방 주요 공급 시간 : 입주자 의견 취합 후 정리

동구분 세부사항 공급 구역
공급 시간

난방(11~3월) 냉방(6~9월)

판매동

3F 전문식당가 11~15시, 18~23시

2F 식품종합상가, 한주, 다농 09~20시

1F 수산직판, 젓갈부, 건해, 축산 08~21시

B1F 청과직판 22~19시

가락몰
5관 1F(회센터),2F(한영),3F(식당가) 11~23시

1~3관 진미, 다농, 새농, 태인성, 창업센터 08~20시, 24~11시

업무동

14~17F 공사사무실 09~17시

6~13F 임대사무실 09~17시

5F 병원,약국 09~18시

B1~1F 통합안전센터, 로비 09~17시

2F,18F 웨딩홀(2F), 웨딩홀 식당(18F) 주말 09~18시

청과/

수산동

1F 중도매인 사무실 22~12시 -

2~3F 임대사무실 08~17시 08~17시

채소동 1F 중도매인 사무실 22~07시 -

※ 각 품목별 특성에 따라 세부시간은 별도 첨부(첨부 참조)

 열원설비 장비 점검 및 법적 검사 시행

법적 사항 시행 예정 대상(주요 내용)

1. 냉동기 검사 ’19년 05월 터보냉동기 4대(냉매누설 유무, 냉동기 작동 상태)

2. 보일러 개방검사 ’19년 10월 보일러 4대(보일러 내부 상태, 연소기 상태 등)

3. 보일러계속사용검사 ’19년 11월 보일러 4대(보일러 연비 및 작동 성능)

4. 열교환기작동검사 ’19년 10월 4Set 작동 상태 점검

5. 냉동기 세관 ’19년 04월 터보냉동기 2대(내부 화학 세관 등)

6. 보일러 세관 ’19년 10월 보일러 4대(보일러 내부 및 열교환기 화학 세관 등)

7. 흡수식냉온수기세관 ’19년 04월 흡수식냉온수기 2대(내부 화학 세관 등)

8. 지열설비 세관 ’19년 04월 지열히트펌프 24대(내부화학세관등)

 주요 현황 사업 시행

○ 수산물동 중앙냉방기 가동 중지(’19.02월)

- 노후(34년)되고가동률(48.4%)이적은중앙집중식냉방기운영중지(개별식전환)

- 냉매 누설 방지를 위한 기기 및 밸브 봉인 작업 시행(수산동 철거 시 불용)

- 수산물동 2~3층 사무실 냉방기 개별 운영관련 안내문 발송(2월)



○ 가락몰 열원설비 긴급 및 예방 보수 시행(’19.02월)

- 흡수식 2호기 폐가스 열교환기 보수 공사 시행(’19.01월 고장)_11백만원

- 지열히트펌프 24대 예방점검 및 고장 분(3대) 수리_35백만원

○ 도매권역 열원 설비 보수 공사 시행(’19.02월,10월)

- 청과·수산물동 열원 순환 펌프 4대 보수 시행(부속교체 등)_4백만원

- 청과·수산물동 증기 공급용 배관 보수 공사 시행_15백만원

○ 냉방설비 용량 증설 및 개선 검토(’19.04월)

- 터보냉동기용 냉각탑 용량 증설 검토(작년 혹서기 운영 시 일부 용량 부족)

- 청과동 및 가락몰 냉방용 터보냉동기의 성능개선을 위한 오버홀 검토

Ⅳ 향후 계획

 각 조합(사업장)별 요청 시간을 반영한 난방기 가동 및 부과

- ’18년도 조합별 요청 사항을 반영한 운영 및 변경 요청 사항 반영

- 각 조합(사업장)별 가동 시간 입력으로 난방비 부과의 공평성 확보

 법적점검 사항 시행을 위한 준비

- 냉동기 및 지열히트펌프 24대 정비·세관 발주 준비(설계서 작성)

- 보일러 가동일에 맞추어 검사 일정 조정(현재 7월 검사→ 10월 변경)

 수산물동 냉동기 가동 중지 작업 시행

- 관련 사무실 여름철 냉방기 운영 중지 및 개별냉방기 사용 안내

- 수산물동 터보냉동기 냉매 유출 방지 및 밸브 봉인 작업

 열원설비 긴급 보수 사항 시행

- 도매권역 열원 순환용 펌프 설비 보수 공사 시행

- 흡수식 2호기 폐가스 열교환기 개선 공사 시행

붙임 1. 열원 공급 세부 현황 1부

2. 2018년 가락시장 냉방가동 시간표 1부

3. 2018-19년도 가락시장 난방가동 시간표 1부

4. 수산물동 냉방기 운영 현황 조사 결과 1부. 끝.



<붙임1> 열원 공급 세부 현황

○ 가락몰(판매동, 테마동, 업무동)

동구분 세부사항 주요 사용처
관련 설비

난방(11~3월) 냉방(6~9월)

판매동

3F 전문식당가 지열 A,B,C호기

2F 식품종합상가, 한주, 다농 흡수식 1~3호기, 터보냉동기

1F 수산직판, 젓갈부, 건해, 축산 흡수식 1~3호기
흡수식 1~3호기,

터보냉동기

B1F 청과직판 흡수식 1~3호기
흡수식 1~3호기,

터보냉동기

가락몰
5관

1F(회센터) 2F(한영),

3F(식당가)
흡수식 1~3호기

흡수식 1~3호기,

터보냉동기
1,3,4관 진미, 다농, 새농, 태인성, 창업센터 지열 A,B,C호기

업무동

14~17F 공사사무실 지열 A,B,C호기

9~13F 임대사무실 흡수식 4호기

6~8F 임대사무실 흡수식 1~3호기
흡수식 1~3호기,

터보냉동기

5F 병원,약국 흡수식 1~3호기
흡수식 1~3호기,

터보냉동기
B1~1F 통합안전센터, 로비 지열 A,B,C호기

2F,18F 웨딩홀(2F), 웨딩홀 식당(18F) 지열 A,B,C호기

○ 도매권역(청과·수산물·채소동)

동구분 세부사항 주요 사용처
관련 설비

난방(11~3월) 냉방(5~10월)

청과물동
2~3F 법인 등 임대사무실 노통연관보일러2대 터보냉동기 2대

1F 중도매인 점포 노통연관보일러2대 -

수산물동
2~3F 법인 등 임대사무실 노통연관보일러2대 터보냉동기 1대

1F 중도매인 점포 노통연관보일러2대 -

채소동 1동 중도매인 점포 무부압 보일러 2대 -

<붙임2> 2018년 가락시장 냉방가동 시간표(별첨)

<붙임3> 2018-19년도 가락시장 난방가동 시간표(별첨)



<붙임4> 수산물동 냉방기 운영현황 조사 결과




