
정기(기동점검) 점검 조치결과보고
〔양평1유수지 CSOs 저류조설치 전기공사(장기1차)〕

 

□ 점검일시 : 2019.04.30 (화)

□ 조치결과 

◆  점검자 : 정달영
 

 

 

지적내용 점검사진
조치일자

조치사진
조치내용

○ 기계기구 안전

-  핸드그라인드로 철근

을 절단작업 중으로 덮

개가 탈착된 상태로 작

업중이니, 덮개 부착 요

함.

※ 산업안전보건 기준에

관한 규칙 제93조(방호

장치의 해체금지)

※ 건설안전기본지침 공

통-26(고속절단기)

2019.05.02

핸드 그라인드 커버 설치

○ 화재/폭발/질식 재해

예방

-  핸드그라인드로 철근

을 절단작업 중으로 불

꽃이 발생하므로 화재재

해 방지대책(소화기 비

치 등)을 검토 요함.

 - 개인보호구(보안경)

등을 착용 요함.

※ 산업안전보건 기준에

관한 규칙 제32조(보호

구의 지급 등)

※ 건설안전기본지침 공

통-26(고속절단기)

2019.05.02

소화기 비치 및 불꽃방지
막 설치 후 작업

보안경 착용


