
정기(기동점검) 점검 결과보고
〔중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(장기-1차)〕

 

□ 점검일시 : 2020.09.24 (목)

□ 점검결과 

◆  점검자 : 박상종
 

 

 

○ 감전재해 예방(설비부)

- 용접기 단자 접속부는 절연조치가 미흡하니 절

연 카바 등으로 근로자가 접촉하지 않도록 안전

조치 바라며,

 - 관련 관리감독자(기계분야 현장소장 등)는 용

접기 안전관리 기준을 숙지하고 반입 전, 매월 정

기적으로 점검을 실시하고 그 결과를 표기 바람.

※ 건설안전 기본지침 공통-021(용접작업 및 용

접기)


