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시설관리팀



하절기 냉방공급 전 냉동기 세관 및 보수를 통하여 원활한

냉방공급과 장비 수명 연장 및 에너지절감을 도모하고자 함

Ⅰ 냉동기 개요

장비번호 수 량 형 식 용 도 설치 위치
용량

비고냉방 난방
USRT /hr㎉

CH-1 2 중효용2
흡수식 냉방용 관리동

지하기계실 170

CH-2 1 냉 온수,
유니트 냉방용 청과물동

지하기계실 150 460,000

흡수식 냉동기 및 냉온수기

관리동 호기1 관리동 호기2 청과물동 호기1

Ⅱ 냉동기 점검 및 결과



누설 확인 진공펌프 소음 및 성능 저하

냉동기 보온재 및 도색 소손



Ⅲ 향후 계획


