
정기(기동점검) 점검 결과보고
〔서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)〕

 

□ 점검일시 : 2019.01.09 (수)

□ 점검결과 

◆  점검자 : 정달영
 

 

 

○ 추락재해 예방(설비부)

-  A형 사다리 아웃트리거를 펼치지 않은 상태

및 아웃트리거가 손상된 사다리가 많으니 전수

조사하여 조치 요함.

※ 건설안전 기본지침 공통-5(사다리(A형))

○ 화재/폭발/질식 재해 예방(설비부)

-  신관동 지하 용접작업자가 보호구를 미착용상

태에서 작업 중이니 보호구 착용하고 작업하도

록 교육 관리 요함.

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호

구의 지급 등)

※ 건설안전 기본지침 공통-21(용접작업 및 용

접기)

○ 기계기구 안전(설비부)

-  신관동 1층의 드릴링 머쉰은 반입전 및 정기

검사(매월)를 실시하고 그 결과를 부착하여야 하

니 조치 요함.

※ 건설안전 기본지침 공통-28(위험기계기구 안

전검사)


