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2. 천정조명기구 좌,우 분리됨(2개)
   -> 배열을 일직선으로 맞추기 어려움.

1. 조명기구 고정 : 기존루버 브라켓에 연결
   (기존 부재에 하중부담 가중됨.)

천정 조명기구 설치 설계안 검토
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천정 조명기구 상부트러스

기존루버 브라켓

ㅁ 알루미늄 루버
지정 도장 마감

천정 조명기구 상부트러스 방식

천정 조명기구 설치방안 검토

1. 기존루버 상부에 트러스로 설치한 후
   행거방식으로 조명기구를 설치검토.
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