
정기(기동점검) 점검 조치결과보고
〔노들섬 특화공간조성사업 기계설비공사(장기-1차)〕

 

□ 점검일시 : 2019.07.19 (금)

□ 조치결과 

◆  점검자 : 박수엽
 

 

 

지적내용 점검사진
조치일자

조치사진
조치내용

○ 화재/폭발/질식 재해

예방

- 근로자 휴게실 주변에

설치된 흡연구간은 소화

기를 비치하여 관리하기

바람.

※ 산업안전보건 기준에

관한 규칙 제245조(화

기사용 장소의 화재 방

지)

2019.07.24

-소화기 비치 완료

-소화기 주변 청소 및 정
리 완료

○ 감전재해 예방

- 현장에 사용중인 투광

등은 연결전선의 외피가

손상되어 있으니 보완

후 사용바람.

※ 건설안전 기본지침

공통-20(투광등)

2019.07.24

-투광등 노후로 즉시 폐
기 후 상태 양호한 투광등
으로 재배치 완료


