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2019년 가락시장 하반기 전기설비 

안전점검 시행 (안 )



2019년가락시장하반기전기설비안전점검시행(안)

추 진 목 적

 2019년 하반기 가락시장 전기설비 안전점검 시행하여 전기시설 안전관리 

법적 의무사항을 준수하고 가락시장의 안정적 전원공급 및 전기안전사고 예방

Ⅰ 추진 근거

▢ 전기사업법 제68조(전기설비의 유지)

▢ 산업통상자원부 고시 제2016-16호(전기안전관리자의 직무) 제3,6조

○ 제3조(안전관리규정의 작성), 제6조(점검에 관한 기록․보존)

▢ 공사「전기안전관리내규」제5,7조

○ 제5조(안전점검 및 측정), 제7조(점검에 관한 기록․보존)

▢ 2019년 가락시장 전기설비 종합 운영관리 계획(시설안전팀-579호)

▢ 2019년 업무추진계획 수립(기획팀-310호)

Ⅱ 추진 현황

▢ 가락시장 전기설비 현황(특고압․고압, 발전설비)

구 분 설치 장소 현 황 비고

가락시장 전체 용량
(39,000kW)

가락몰 22.9kV, 20,000kW 수전위치
(한전↔가락시장)

도매권역 22.9kV, 19,000kW

비상 발전 설비
(7,400kw)

가락몰 고압(6.6kV) 2,000kW×2대

도매권 고압(3.3kV) 1,200kW×2대,
1,000kW×1대

태양광 설비
(80.4kW)

가락몰 50.4kW

도매권역 30kW

배전용량
(63,175kW)

가락몰 30,500kW
(변전실 2개소, 변압기 26대)

도매권 32,675kW
(변전실 15개소, 변압기 46대)



▢ 2019년 전기안전점검 개요(연간 2회 시행)

○ 연간 전기설비 반기․연차점검 시행(상․하반기 2회실시중)

- 상반기(점검 완료) : 도매권역 특․고압설비, 저압설비 점검

시행시기 도매권역 가락몰 비고

상반기
특고압․고압

전기설비
저압 전기설비 - 저압 전기설비 완료

하반기 - 저압전기설비
특고압․고압
전기설비

저압전기설비 예정

○ 전기설비 의무 안전점검 내용(산업통상자원부 직무고시 내용)

- 근거 : 산업통상자원부 고시 제2016-16호(전기안전관리자의 직무)

- 점검종류별 측정 및 시험항목(○:필수, △:필요시)

점검 구분 측정․시험항목
주 기

비고
일상 분기 반기 연차 공사 감리

자가용

안전진단

외관 이상 점검 및 부하측정 ○ ○ ○ ○ ○ ○

저압 전기설비 점검

- 절연저항 측정 - - △ ○ - -

- 누설전류 측정 - △ △ - - -

- 접지저항 측정 - - ○ ○ - -

고압 전기설비 점검

- 절연저항 측정 - - - ○ - -

- 접지저항 측정 - - - ○ - -

- 절연내력 측정 - - - ○ - -

변압기 점검 - - - ○ - -

- 절연저항 - - - ○ - -

- 절연내력, 산가도 측정(절연유) - - - △ - -

계전기 및 차단기 동작시험 - - - ○ - -

비상
발전
설비

절연 및 접지저항 측정 - - ○ ○ - -

축전지 및 충전장치 점검 - - ○ ○ - -

발전기 무부하 또는 부하시험 - ○ ○ ○ - -

태양광 발전설비(출력,전압,접지 등) - ○ ○ ○ - -

무정전

안전점검

적외선 열화상 측정 - ○ ○ ○ - -

전원품질분석 - - - ○ - -



Ⅲ 하반기 전기안전점검 시행

▢ 점 검 명 : 2019년 하반기 가락시장 전기설비 안전점검

▢ 점검 기관 : 한국전기안전공사(서울 동부지사)

▢ 점검 주기 : 특고압․고압 전기설비(연1회), 저압설비(연2회)

▢ 2019년 하반기 점검대상

○ 가락몰 : 특․고압설비(변전실), 저압설비(점포, 공용전기시설 등)

○ 도매권역 : 저압설비(점포, 공용전기시설 등)

▢ 점검 일정

○ 특․고압설비(가락몰) : 10.27(일) 06:00～12:00(예정)

- 가락몰은 06시30분부터 1시간 동안 전체 정전될 예정임

※10.27 정전시가락변전소~가락시장간전력개폐장치2개소(가유,가농) 한국전력에서점검예정

○ 저압설비 : 10.14～11.19 기간 중 18일간

- 도매권 : 10.14～10.25, 가락몰 : 11.6～11.19

【세부 안전점검 일정】

시장 구분 정전 구분 점검 기간 점검 대상 비고

도매권역
부분 정전

(점포별 30분이내
정전)

‘19.10.14～25 점포 및 공용시설 점검 저압설비

가락몰

가락몰
전체정전(1시간)

‘19.10.27(일)
06:30～07:30

특․고압설비 점검
(1차)

전원분계점～1차
전력계통

(22.9/6.6kV)

구역별 일시정전
(10초이내)

‘19.10.27(일)
07:30～12:00

고압설비 점검(2차)
톨부스, 업무동 사무실

등 저압설비 점검

2차 전력계통
(6.6kV/380V)

부분 정전
(점포별 30분이내

정전)
‘19.11.6～19 점포 및 공용시설 점검 점포 및 공용구역

※ 점포, 공용시설 등 저압시설 점검 일정은 현장 여건에 따라 일부 조정될 수 있음



▢ 전기안전공사 의뢰 외부 안전점검 주요내용

점검
구분 진단 항목 진단 내용 주요 진단장비

자가용
설비

안전진단

변압기
절연유 내압 기준치 측정

기기 및 선로 연결부분 이상음 발생
절연유내압시험기

차단기
접속부 과부하 및 발열상태 진단

계전기와의 연동시험
절연저항 측정장비

보호장비
동작특성 시험

계전기 연동시험
종합계전기시험기

절연 및 접지 절연 및 접지저항 측정 디지털멀티메타

무정전
안전진단

전력계통 전원품질 분석 전원품질분석계

부스바,
접속점 등

내부열화 이상발열 상태 적외선 열화산진단장비

▢ 가락몰 특고압․고압 수변전 설비 점검 방법

○ 1차 특고압 수변전설비(22.9kV) 정전시간을 1시간으로 최소화

- 10.27(일) 한국전기안전공사 6개 점검조 투입을 통한 점검 시간 단축

○ 2차 고압측(6.6kV)수변전 설비는 구역별로 순환점검

- 고압 예비변압기(6.6kV/380V) 활용하여 구역별로 1시간씩 점검

점검 대상 가락몰(예정)
도매권

(‘19.5월 완료)

특고압 수변전설비
(22.9kV/6.6kV)

1시간

8시간
고압 수변전설비

(6.6kV 및 3.3kV/380kV)

구역별 1시간
(고압전원 전환시
10초이내 정전)

계획정전 시간
가락몰 전체정전

1시간
도매권역 전체정전

8시간



▢ 가락몰 전체 정전시 안전관리 대책(10.27 일)

○ 가락몰 전체 정전시 비상발전기 가동을 통한 필수 설비 유지

- 비상발전기 가동을 통한 가락몰 전체 비상 조명전원 투입

- 소방 펌프 등 법령상 필수 소방 시설에 대한 비상 전원 투입

- 통합안전센터, 17층 전산실 등 중요 시설 비상 전원 투입

○ 정전 전 가락몰 승강기 및 무빙워크 사전 운행 중지(당일 06시~)

○ 파트별 필수 관리인력 투입을 통한 시설물 점검 및 안전관리 강화

- 각 시설 분야 필수 인력(공사, 자회사) 비상 출근 및 안전관리 철저

▢ 예산조치

○ 소요금액 : 금101,729,540원(부가세 포함)

- 금액근거 : 한국전기안전공사 안전점검 수수료 산출 기준 적용

구 분 검사․점검대상 소요금액(원) 비고

자가용 설비 안전점검
(무정전 안전진단 포함)

가락몰(특고압+저압) 57,974,510

도매권(저압설비) 43,755,030

합 계 101,729,540

○ 예산과목 : 사업비용,영업비용,도매시장관리원가,지급수수료

○ 예산현황 (단위:천원)

구분 예산액 배정액 기집행액 금회집행액 예산잔액

지급수수료 893,806 857,294 583,375 101,730 208,701

○ 지출방법 : 진단 완료 보고서 수령 후 현금예금 지출(세금계산서)

▢ 유통인 대상 홍보계획

안내 방법 대상 시행 시기

전기설비 안전점검 공문발송
가락몰 및 도매권역 법인

조합, 유통인
～10.11



Ⅳ 협조사항

▢ 10.27(일) 정전에 따른 시설물 운영 협조(환경교통팀,전산정보팀)

○ 가락몰 주차관제 톨부스 및 시장내 CCTV설비 운영(환경교통팀)

○ 정전일 전산장비 운영 및 복구(전산정보팀)

▢ 10.27(일) 특별근무자 지원 요청(총무팀)

○ 정전 당일 출근자 대체휴무 및 특근식대 지원(실비 정산)

- 시설안전팀 20명, 전산정보팀 2명(출근서명 후 제출)

▢ 2019년 하반기 전기안전점검 수수료 지출(재무팀)

○ 진단 완료 보고서 수령 후 현금예금 지출(세금계산서)

▢ 계획정전 안내(시설안전팀, 전산정보팀)

○ 정전안내 홈페이지 게시(전산정보팀)

○ 법인, 조합 안내공문 발송(전기실, 자회사) ⇒ 수신확인 서명날인

○ 정전 안내방송(방송실)

○ 통신사, 케이블TV 등 통신 관련 외부기관 안내공문 발송(통신실)

○ 정전안내문(A3) 전 시장(화장실 등) 벽보 부착(전기실)

▢ 외부 유관기관 정전관련 업무연락(시설안전팀)

○ 가락시장 하반기 전기안전점검 요청(한국전기안전공사 동부지사)

○ 가락시장 전력인입 책임분계점 개폐기 점검 및 개폐 협의(한국전력)

○ 119안전센터 및 전시장 정전관련 업무연락서 발송(방재실)

○ 시설관리자회사 인력지원 요청(전기실,기계실,방재실)

안내방송 : 저압시설 안전
점검 안내방송

시장전체
(구역별 점검시기에

맞추어 방송)
10.10~11.19

안내방송 : 가락몰 정전
안내방송

가락몰 업무동 및 판매동 10.21～10.27

전기안전점검 안내문 부착
시장전체

(화장실, ELV홀 등)
～10.11



※ 붙임 : 1. 점검 개요 1부.

2. 한국전기안전공사 의뢰 사유서 1부.

3. 안전점검 주말 특별근무 계획 1부.

4. 안내방송 문안 1부.

5. 일상감사요청서 1부.

6. 전기안전공사 안전진단 수수료 내역서 1부(별첨). 끝.


