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시행일자 :   2019.12 .17 

수    신 :  서울주택도시공사 사장

참    조 :  근린재생사업부장 

제    목 :   정문출입구 옆 측면 화단 옹벽 정비공사 관련 실정보고

         1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

         2. 관련근거 : 

           1) 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경 관리)

           2) 사전준공검사 점검 안전(2019.11.28.)

           3) 공문(근린재생사업부-4297)사전준공검사 점검결과 통보 및 조치결과 제출 요청

         4) 대흥2019-1210-01실정보고(정릉대흥-토목12) 정문출입구 옆 정비공사의 건 제출  

 

        3. 상기 관련근거에 의거「정릉 공공주택지구 조성사업」의 주출입구 인접 이면도로 우리

슈퍼 측면 화단의 붕괴위험이 농후하여 준공기한 내 개선 가능한 중력식 경관옹벽블록 공사 시공 

보고의 건과 관련하여 검토 결과를 붙임과 같이 보고 합니다. 

        붙 임: 1. 기술검토의견서   

               2. 시공사 공문      1부.  끝                    

정릉 공공주택지구 조성사업 건설사업관리단

책임건설사업관리기술자    박  상  운 (인)



기 술 검 토 의 견 서

공 사 명  정릉 공공주택지구 조성사업

수    신  근린재생사업부장 공 종 □건축 ■토목 □기계 □전기 □소방

구    분  □자체 제시 의견사항   ■시공자 제출사항   ■발주처 검토 요구사항

제    목  정문출입구 옆 측면 화단 옹벽 정비공사 관련 실정보고 검토(정릉대흥-토목12) 

1. 검토개요 

  정릉 공공주택지구 조성사업과 관련하여 주출입구 인접 이면도로 우리슈퍼 측면 화단의 붕괴위험이 

있어 준공기한 내 개선 가능한 중력식 경관옹벽블록 공사 시공 보고의 건과 관련하여 물량검토 설계변

경 내용의 타당성을 검토함.  

 2. 관련근거

 1) 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경 관리)

 2) 사전준공검사 점검 안전(2019.11.28.)

   3) 공문(근린재생사업부-4297)사전준공검사 점검결과 통보 및 조치결과 제출 요청

 4) 대흥2019-1210-01 실정보고(정릉대흥-토목12) 정문출입구 옆 정비공사의 건 제출    

3. 검토 내용

  1) 시공공법

   - 시공사 제안공법인 경관옹벽블록은 ①시공성이 간편하고 구조적으로 안전 ②자연석 색상

으로 경관성이 우수 ③백화방지시스템 운영으로 백화현상이 거의 없어 적합한 공법으로 사료됨 

  2) 수량검토

  

 

 

품목 규격 단위
수  량

당초 변경 증감

경관옹벽블록 300*150*250, 
하이랜드 스톤 M 0 6.87 6.87 

터파기/육상토사(인력10%+기계90%) 1-2m M3 0 15.00 15.00 

잔토처리 　 M3 0 10.00 10.00 

되메우기/토사(인력10%) 다짐 M3 0 5.00 5.00 

인공토포설및다짐    　 M3 0 9.00 9.00 

콘크리트구조물헐기(소형장비) 공압식, 무근 M3 0 6.00 6.00 

레디믹스트 콘크리트 장비사용타설
(레미콘포함)  

25-18-8,무근구조물,굴삭
기(타이어),0.6㎥ 

M3 0 2.00 2.00 

건설폐기물 폐콘크리트 TON 0 14.00 14.00 



 

   3) 적용단가
    - 신규품목

     (19년도 조경 3분기 자원단가 + 조사단가(자재) 해당품목 적용 후 협의율(90.7305%) 대입) 

    - 「공사계약일반조건 제7절 계약금액의 조정 1. 설계변경으로 인한 계약금액의 조정」 나항 발주기관이 설계변경을   

     요구한 경우(계약상대자의 책임 없는 사유로 인한 경우를 포함한다. 이하 같다)에는 "가"에도 불구하고 증가된      

     물량이나 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위  

     안에서 발주기관과 계약상대자가 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협     

     의(이하 "협의"라 한다)하여 결정한다. 다만, 계약당사자간에 협의가 이루어 지지 아니하는 경우에는 설계변경       

     당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 한다.

   
     가. 신규단가 품목(SH공사 조경 19년3분기 +조사단가)

   

     나. 신규단가 품목(SH공사 조경 19년3분기)

  4) 증감금액

 

4. 검토결과

   상기 검토내용과 같이 대흥토건(주)에서 제출한 정문출입구 옆 측면 화단 옹벽 정비공사 관련 

실정보고(정릉대흥-토목12)의 수량의 증감, 적용단가, 증감금액 등을 검토한 결과 적정하다고 판단

됨.  끝.

상기와 같이 기술검토의견서를 제출합니다.

2019년   12월   17일
책임건설사업관리기술자    박  상  운  (인)

비목 당초 변경 증감금액 비고

직접비       -          6,023,520 6,023,520 (증)

간접비       -          1,846,480 1,846,480 (증)

합계       -           7,870,000 7,870,000 (증)

품목 규격 단위 SH자원단가+  
조사단가(자재) 적용단가 협의율

경관옹벽블록 300*150*250, 하이랜드 
스톤 M 607,323 551,025 90.7305%

인공토포설및다짐    　 M3 137,155 124,440 90.7305%

품목 규격 단위 SH자원단가 적용단가 협의율

터파기/육상토사
(인력10%+기계90%)

1-2m M3 3,792 3,439 90.7305%

잔토처리 　 M3 628 568 90.7305%

되메우기/토사(인력10%) 다짐 M3 5,922 5,371 90.7305%

콘크리트구조물헐기
(소형장비)

공압식, 무근 M3 160,981 146,057 90.7305%

레디믹스트콘크리트장비
사용타설(레미콘포함)  

25-18-8,무근구조물,
굴삭기(타이어), 0.6㎥ 

M3 86,829 78,779 90.7305%














