
정기(기동점검) 점검 결과보고
〔퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사〕

 

□ 점검일시 : 2020.03.16 (월)

□ 점검결과 

◆  점검자 : 정달영
 

 

 

○ 건설기계 안전(설비부)

-  작업을 위해 반입되어 있는 굴삭기의 헤드가

드가 제거된 상태로 있으니 낙하비래 재해를 방

지할수 있는 조치 및 관리 요함.

※ 건설안전기본지침 공통-32(굴삭기)

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(낙하

물에 의한 위험의 방지)

○ 감전재해 예방(설비부)

-  가로등을 임시로 설치하였으나 접지전선을 단

락한 상태로 연결하여 사용중이니 점검 요함.

※ 건설안전기본지침 공통-17(가설전선)

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제302조(전

기기계기구의 접지)


